附件

关于规范全省变配电工程消防设计审查验收

管理工作的通知

（征求意见稿）

为进一步规范全省变配电工程消防设计审查验收管理工作，强化变配电工程消防安全源头管控，依据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第51号，以下简称“暂行规定”）以及《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则》（以下简称“实施细则”）等有关法律法规和政策规定，现将有关工作要求通知如下：

一、明确消防审验范畴

（一）总体要求。在四川省行政区域内，对按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的新建、改建、扩建变配电工程（含变配电工程中对主要电气系统、设备进行集中控制的辅助功能用房），按照本通知要求办理消防设计审查、消防验收或备案抽查；变配电工程如不需要按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计，则无需办理消防设计审查验收或备案抽查。
（二）办理类型。根据住房和城乡建设部《工程设计资质标准》附件3-4“电力行业建设项目设计规模划分表”中关于大型变电工程的划分标准，结合我省电网实际，全省需要办理消防审验的变配电工程按以下标准分类受理。

1.变电工程。电压为330kV及以上的变电工程（含换流站）为大型变电工程，属于特殊建设工程，实行消防设计审查和消防验收制度；电压为330kV以下的变电工程，属于其他建设工程，实行消防验收备案抽查制度。

2.配电工程。不在房屋建筑工程用地红线范围内的独立配电工程，属于其他建设工程，实行消防验收备案抽查制度。在房屋建筑工程用地红线范围内的配电工程，应纳入该房屋建筑工程一并申请办理消防设计审查、消防验收或备案抽查，不再单独受理。

二、提升消防设计审查水平

（一）属于特殊建设工程的变电工程，建设单位应当按照《暂行规定》和我省《实施细则》的要求，向当地住房城乡建设行政主管部门申请消防设计审查，未经消防设计审查或者审查不合格的，不得施工。

（二）鉴于变电工程消防设计审查工作的专业性，住房城乡建设行政主管部门可委托同级国网四川省电力公司所属各单位（以下简称“电力各单位”）开展消防设计技术审查。电力各单位应依据建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准对变电工程消防设计文件进行技术审查，出具技术审查意见，也可以委托具备相应能力的技术服务机构（含具备该工程设计业务范围设计资质的设计单位）开展技术审查，出具技术审查报告，并对出具的技术审查意见或技术报告负责。技术审查意见作为出具消防设计审查意见的依据。

（三）电力各单位应当在规定时限内，将出具的技术审查意见以书面形式抄送同级住房城乡建设行政主管部门，其中委托技术服务机构开展技术审查的，还应附上技术服务机构出具的技术审查报告。住房城乡建设行政主管部门依据电力各单位书面出具的技术审查意见出具消防设计审查意见书。

（四）依法应当办理建设工程规划许可的变电工程，如因客观原因，确实无法在消防设计审查阶段提供建设工程规划许可文件的，当地住房城乡建设行政主管部门可在建设单位提供工程核准文件以及书面承诺后，实行“容缺受理”，但建设单位须在申报消防验收时补齐建设工程规划许可文件。

（五）变电工程采用特殊消防设计的，应当按照《暂行规定》和《四川省特殊建设工程特殊消防设计专家评审管理规定（试行）》执行，由省住房城乡建设厅组织专家对消防设计文件进行评审，并邀请国网四川省电力公司参加，专家评审意见作为国网四川省电力公司开展技术审查的依据。

三、加强消防施工质量监管

（一）变配电工程不属于建筑工程施工许可审批范围的，无需办理建筑工程施工许可证，但应按电力行业施工管理要求申请批准开工报告；对属于其他建设工程的变配电工程，建设单位申请批准开工报告时，应提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料，未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，不得发放批准开工报告。

（二）电力各单位应加强变配电工程消防施工质量的全过程管控，将变配电工程消防施工质量纳入电力工程施工质量日常监管内容，由当地电力工程质量监督管理机构统一负责；对发现的消防施工质量问题，或发现不按经审查合格的消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的违法行为，应及时下发整改通知书，督促建设单位和施工单位整改落实。

（三）电力各单位应适时组织开展消防施工质量专项检查，加大对变配电工程消防施工质量责任主体施工技术管理人员以及质量监督人员的管理，定期组织开展培训，着力提升相关单位及从业人员消防安全意识和消防质量保障能力。
四、严格消防验收管理质量

（一）属于特殊建设工程的变配电工程，建设单位应当按照《暂行规定》和我省《实施细则》的要求，组织设计、施工、监理、技术服务机构等相关单位开展消防查验工作，组织编制消防查验文件。经消防查验合格后，建设单位向当地住房城乡建设行政主管部门申请特殊建设工程消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

（二）鉴于变配电工程消防验收工作的专业性，住房城乡建设行政主管部门可委托同级电力各单位开展消防验收现场评定工作。电力各单位应依据经消防设计审查合格的消防设计文件以及国家工程建设消防技术标准，按照《四川省特殊建设工程消防验收现场评定工作规则》的要求，对变配电工程消防验收进行现场评定，出具现场评定意见，也可以委托具备相应能力的技术服务机构开展现场评定，出具现场评定报告，并对出具的现场评定意见或评定报告负责。现场评定意见作为出具消防验收意见的依据。

（三）电力各单位应当在规定时限内，将出具的现场评定意见以书面形式抄送同级住房城乡建设行政主管部门，其中委托技术服务机构开展现场评定的，还应附上技术服务机构出具的现场评定报告。住房城乡建设行政主管部门依据电力各单位书面出具的现场评定意见出具消防验收意见书。

五、规范备案抽查程序

（一）属于其他建设工程的变配电工程，建设单位应当按照《暂行规定》和我省《实施细则》的要求，组织设计、施工、监理、技术服务机构等相关单位开展消防查验工作，组织编制消防查验文件。经消防查验合格后，建设单位应报当地住房城乡建设行政主管部门备案，当地住房城乡建设行政主管部门在出具备案凭证的同时随机确定检查对象，经检查不合格的，应当停止使用。
（二）根据我省《实施细则》规定，全省属于其他建设工程的变配电工程备案抽取比例为5%，其中违反消防法律法规被依法处罚的变配电工程抽取比例为100%。

（三）对被确定为检查对象的变配电工程，按照本通知关于消防验收现场评定的有关规定，由当地电力各单位组织开展现场检查工作，并出具现场检查意见。住房城乡建设行政主管部门依据电力各单位书面出具的现场检查意见，出具建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书。

六、其他有关事项

（一）严格落实有关单位消防设计、施工质量责任与义务。建设单位依法对消防工程质量负首要责任；设计、施工、工程监理、技术服务等单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任；有关单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量以及技术服务内容承担相应的个人责任。

（二）各级住房城乡建设行政主管部门在办理变配电工程消防设计审查、消防验收以及备案抽查过程中，要强化服务意识，根据当地政府关于优化营商环境的相关要求，进一步压缩审批时限，提高办事效率，加速项目推进。

（三）建设单位在申请办理变配电工程消防验收或备案抽查时，《特殊建设工程消防验收申请表》或《建设工程消防验收备案表》中“施工许可证号”一栏填写工程核准文件编号。

（四）国网四川省电力公司应加强对相应专业技术服务机构的选取、监督和管理，对在消防设计技术审查、消防验收现场评定（检查）过程中发现技术服务机构存在违法行为时，应当及时函告同级住房城乡建设主管部门依法处理。

（五）变配电工程若配套建设办公、宿舍等房屋建筑工程，且在同一建设工程规划许可文件中，如该房屋建筑工程属于特殊建设工程的，应单独申请办理消防设计审查和消防验收；如该房屋建筑工程属于其他建设工程的，可纳入变配电工程一并办理消防设计审查验收（备案抽查）。

（六）各级住房城乡建设行政主管部门、电力各单位应加强沟通联系，建立议事协调处理机制，每年定期通报年度变配电工程建设计划、进度安排等事项；对变配电工程消防设计审查验收工作中遇到重大项目、重大疑难问题等，双方应及时研究商议，共同报请当地党委政府，根据问题清单组织有关部门和单位按照“一事一议”的原则，在确保消防安全的前提下制定联合解决方案，妥善处理。

附件：1. ××工程消防设计技术审查意见（式样）

2. ××工程消防验收现场评定（检查）意见（式样）

附件1

××工程消防设计技术审查意见（式样）
×××住房和城乡建设局（委）：
    根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》以及《四川省住房和城乡建设厅 国网四川省电力公司关于规范变配电工程消防设计审查验收管理工作的通知》等有关规定，我公司组织技术力量对××××工程（设计单位：××××；工程概况：××××）的消防设计文件进行了技术审查。经审查，结论为：合格。

附件：技术服务机构出具的技术审查报告（如有）

（×××公司（院）印章）
年  月  日

备注：本意见书一式两份，一份交住房和城乡建设主管部门存档，一份由国网四川省电力公司留存。

××工程消防设计技术审查意见（式样）
×××住房和城乡建设局（委）：
    根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》以及《四川省住房和城乡建设厅 国网四川省电力公司关于规范变配电工程消防设计审查验收管理工作的通知》等有关规定，我公司组织技术力量对××××工程（设计单位：××××；工程概况：××××）的消防设计文件进行了技术审查。经审查，结论为：不合格。

主要存在以下问题：

1.……（问题描述），不符合《××》第××条规定；

2.……

附件：技术服务机构出具的技术审查报告（如有）

（×××公司（院）印章）
年  月  日

备注：本意见书一式两份，一份交住房和城乡建设主管部门存档，一份由国网四川省电力公司留存。

附件2

××工程消防验收现场评定（检查）意见

（式样）
×××住房和城乡建设局（委）：
    根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》以及《四川省住房和城乡建设厅 国网四川省电力公司关于规范变配电工程消防设计审查验收管理工作的通知》等有关规定，我公司组织技术力量对××××工程（施工单位：××××；工程概况：××××）进行了消防验收现场评定（检查）。经评定（检查），结论为：合格。

附件：技术服务机构出具的现场评定（检查）报告（如有）

（×××公司（院）印章）
年  月  日

备注：本意见书一式两份，一份交住房和城乡建设主管部门存档，一份由国网四川省电力公司留存。

××工程消防验收现场评定（检查）意见

（式样）
×××住房和城乡建设局（委）：
    根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》以及《四川省住房和城乡建设厅 国网四川省电力公司关于规范变配电工程消防设计审查验收管理工作的通知》等有关规定，我公司组织技术力量对××××工程（施工单位：××××；工程概况：××××）进行了消防验收现场评定（检查）。经评定（检查），结论为：不合格。

主要存在以下问题：

1.……（问题描述），不符合《××》第××条规定；

2.……

附件：技术服务机构出具的现场评定（检查）报告（如有）

（×××公司（院）印章）
年  月  日

备注：本意见书一式两份，一份交住房和城乡建设主管部门存档，一份由国网四川省电力公司留存。


